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IMPORTANT 

STIMATE BENEFICIAR,  
 
Vă felicităm pentru că aţi optat pentru un produs termet.  
Aţi devenit beneficiarul unui echipament modern, cu funcţionare economică şi ecologică, care 
corespunde celor mai exigente standarde europene. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările producătorului din prezentul manual, deoarece 
acestea reprezintă condiţia unei funcţionări sigure şi eficiente a echipamentului. 
 
Păstraţi manualul de instalare şi utilizare pe toată durata de funcţionare a microcentralei! 
 
Sperăm că produsul termet vă va oferi satisfacţie maximă cu un efort minim! 
 
 

Informaţii importante pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare şi în siguranţă a 
echipamentului!  

 
• Citiţi manualul cu atenţie înaintea instalării şi utilizării microcentralei. 
• Prezentul manualul de instalare şi utilizare este o componentă esenţială a furniturii microcentralei. 

Vă rugăm să-l păstraţi pe întreaga durată de exploatare a produsului.  
• Microcentrala este un echipament complex având un număr mare de subansamble de precizie.  
• Funcţionarea ei eficientă şi sigură depinde în mare măsură de realizarea corectă a sistemelor cu 

care va coopera. Aceste sisteme sunt: 
o sistemul de alimentare cu gaz; 
o sistemul de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere; 
o sistemul de încălzire; 
o sistemul de preparare apă caldă menajeră. 

• Pentru evacuarea gazelor de ardere/ admisia aerului de ardere (m din clasa C) se va utiliza un 
sistem de tubulaturi special destinat pentru acest scop, care să asigure admisia aerului de ardere şi 
evacuarea gazelor de ardere pe cale separată. Acest sistem trebuie să îndeplinească condiţiile 
tehnice descrise în capitolul 3.8 al prezentului manual. Elementele de conectare ale microcentralei 
la tubulatura de evacuare gaze arse trebuie să fie prevăzute cu priză de măsură.  

• Tubulatura de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere trebuie să fie etanşă pentru a asigura 
evacuarea în condiţii de siguranţă a gazelor de ardere rezultate în procesul de ardere şi pentru a   
evita scurgerea condensului în microcentrală. Defecţiunile datorate tubulaturii necorespunzătoare, 
condensului sau instalării greşite nu fac obiectul garanţiei. 

• Montarea-instalarea microcentralei trebuie efectuată de personal calificat.1) După instalare, se 
va efectua un test de etanşeitate a racordurilor de gaz, consemnat şi în procesul verbal de 
predare-primire al instalaţiei. 

• Instalarea şi punerea în funcţiune poate fi efectuată doar după finalizarea tuturor lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii în încăperea în care urmează să fie instalată microcentrala. Este interzisă 
instalarea microcentralei într-o încăpere în care lucrările de construcţii şi instalaţii sunt în 
desfăşurare. 

• Curăţenia încăperii şi a aerului din încăperea în care este instalată microcentrala trebuie să fie 
conform normelor referitoare la spaţiile de locuit.  

• Se vor instala filtrele de impurităţi corespunzătoare pe sistemul de încălzire si alimentare cu apă 
rece şi gaz. Aceste filtre nu sunt incluse în lista accesoriilor. Un exemplu de racordare a 
microcentralei la aceste sisteme este prezentat în fig. 3.5.1.  

• Defecţiunile cauzate de lipsa filtrelor, duritatea apei sau conectării incorecte la sistemul de încălzire 
sau alimentare cu gaz nu sunt acoperite de garanţie. În cazul în care apa de alimentare este dură 
se vor instala şi echipamente de dedurizare. 

• Circuitul de încălzire trebuie spălat corespunzător, astfel încât apa din instalaţie să fie la fel de 
curată ca şi apa de alimentare.  

• Instalaţia de gaz poate fi realizată doar în baza unui proiect avizat de către unităţi autorizate. 
• Pentru a evita defectarea, înfundarea schimbătorului de căldură primar datorită depunerilor de piatră 

respectaţi următoarele: 
o Etanşeitatea circuitului de încălzire, astfel încât să evitaţi completările frecvente de apă; 
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o Dacă duritatea apei (agentului termic) depăşeşte 15° d se vor utiliza echipamente de 
dedurizare; 

o În cazul defecţiunii schimbătorului de căldură se va prezenta buletinul de analiză al agentului 
termic. Fără acest document orice defecţiune a schimbătorului de căldură primar nu va fi 
acoperită de garanţia produsului. 

• Punerea în funcţiune, intervenţiile service, reviziile şi verificările tehnice periodice trebuie efectuate 
în mod obligatoriu de către unităţi autorizate de service, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Pentru buna funcţionare este obligatorie efectuarea reviziilor anuale. Aceste operaţiuni nu fac 
obiectul garanţiei şi se efectueză contra cost. 

• Microcentrala va fi exploatată şi deservită obligatoriu de către un adult. 
• Intervenţiile, modificările, reparaţiile de către persoane neautorizate sunt interzise. 
• Nu acoperiţi gurile de ventilare, de admisie şi evacuare. 
• Nu depozitaţi recipiente conţinând agenţi inflamabili sau agresivi/ corozivi în imediata vecinătate a 

microcentralei. 
• Defecţiunile apărute datorită utilizării necorespunzătoare sau datorită neîndeplinirii în totalitate a 

prezentelor instrucţiuni, nu fac obiectul garanţiei.  
• Producătorul nu este responsabil pentru defecţiunile cauzate de instalarea şi utilizarea 

necorespunzătoare a microcentralei sau cele apărute datorită ignorării instrucţiunilor de instalare şi 
utilizare, respectiv a legislaţiei în vigoare, din domeniu.  

• Exploatarea microcentralei în conformitate cu instrucţiunile producătorului îi va asigura 
echipamentului o funcţionare sigură, eficientă şi de lungă durată. 

 

• În cazul în care se constată scurgeri de gaz: 
- nu utilizaţi întrerupătoare electrice care ar putea declanşa o scânteie; 
- deschideţi uşile şi ferestrele; 
- închideţi robinetul principal de alimentare cu gaz; 
- chemaţi autoritatea competentă.  

 

• În cazul unei defecţiuni: 
- deconectaţi microcentrala de la sistemul de alimentare cu energie electrică;  
- închideţi robinetul de gaz (de pe ţeava de intrare gaz); 
- dacă există risc de îngheţ închideţi alimentarea cu apă şi goliţi întregul sistem de încălzire şi 

microcentrala de apă;  
- sistemul de încălzire şi microcentrala vor fi golite şi în cazul în care există scurgeri, care ar putea 

provoca inundarea imobilului; 
- - chemaţi o unitate autorizată de service (recomandată de producător, conform listei) 

1) Prin "personal calificat" înţelegem persoane/ firme autorizate pentru montarea-instalarea microcentralelor pe gaz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 



ISU-503-ECOCONDENS GOLD-RO     p. 3 
 

 

IMPORTANT 1 

1. INTRODUCERE 5 

2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 5 

2.1 SPECIFICAŢII TEHNICE 5 
2.1.1  Caracteristici tehnice 5 

2.2. STRUCTURA ŞI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MICROCENTRALEI 5 
2.2.1.Componentele principale 5 
2.2.2. Date tehnice 7 

2.3. PROTECŢIILE MICROCENTRALEI 9 
2.4 FUNCŢIONAREA MICROCENTRALEI 9 

2.4.1. Preparare agent termic pentru încălzire centrală 9 
2.4.2. Reglarea temperaturii AT în funcţie de temperatura exterioară 9 
2.4.3. Încălzirea apei calde menajere în cazul microcentralelor mixte 10 
2.4.4. Modul de încălzire a ACM la microcentralele pentru încălzire centrală ECOCONDENS GOLD, interconectate cu un boiler 
pentru preparare ACM 10 

2.4.4.1 Setarea funcţiei Anti-legionella în modul manual (pentru microcentralele interconectate cu un boiler pentru preparare ACM) 11 
Când microcentrala este setată pe modul de operare VARĂ: 11 
Când microcentrala este setată pe modul de operare IARNĂ: 11 

3. INSTALAREA MICROCENTRALEI 11 

3.1.CONDIŢII DE INSTALARE A MICROCENTRALEI 11 
3.1.1. Prevederi privind sistemele de alimentare cu apă, gaz şi evacuare gaze arse 11 
3.1.2. Prevederi privind încăperea unde urmează să fie instalată microcentrala 12 
3.1.3. Prevederi privind sistemul de alimentare cu energie electrică 12 

3.2. VERIFICĂRI PRELIMINARE 12 
3.3. MONTAREA MICROCENTRALEI PE PERETE 13 
3.4. RACORDAREA LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU GAZ 13 
3.5. RACORDAREA LA CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE 13 
3.6. RACORDAREA MICROCENTRALEI LA REŢEAUA DE APĂ 15 
3.7. EVACUAREA CONDENSULUI 15 
3.8. EVACUARE GAZE ARSE 15 

3.8.1. Montarea adaptoarelor (conectarea coturilor) pe microcentrală 15 
3.8.2. Tubulatură orizontală de evacuare gaze arse/ admisie aer prin perete sau pe acoperiş 16 
3.8.3. Tubulatură de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere verticală, prin acoperiş 16 
3.8.4. Racordarea microcentralei la coş comun format din tubulatură pentru admisie aer de ardere şi tubulatură pentru 
evacuare gaze arse 17 
3.8.5. Evacuare gaze arse, admisie aer de ardere prin tubulatură separată 17 
3.8.6. Diminuarea lungimii maxim admisibile a tubulaturii de evacuare gaze arse datorită schimbărilor de direcţie (coturi) 18 

3.9. CONECTAREA DISPOZITIVELOR ADIŢIONALE 18 
3.9.1. Conectarea regulatorului de temperatură de cameră (termostatului de cameră) 18 

3.9.1.1. Termostat de cameră cu contact de comandă 18 
3.10. CONECTAREA SENZORULUI DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ 19 

4. REGLAREA MICROCENTRALEI SI SETĂRILE INIŢIALE 19 

4.1. INTRODUCERE 19 
4.2.   CONVERSIA LA ALT TIP DE GAZ 19 
4.3. REGLAREA MICROCENTRALEI 20 

4.3.1. Reglarea debitului de gaz (fără utilizarea analizorului de gaze arse) 20 
4.2.2. Reglarea microcentralei cu ajutorul analizorului de gaze arse 20 

4.4. CARACTERISTICA VENTILATORULUI 22 
FIG.4.4.1. CARACTERISTICA VENTILATORULUI TIP PX 128 22 
FIG.4.4.2. CARACTERISTICA VENTILATORULUI TIP PX 118 22 
FIG.4.4.3. CARACTERISTICA VENTILATORULUI TIP NG 40 22 

5. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI FUNCŢIONAREA MICROCENTRALEI 22 

5.1. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 22 
5.2. PORNIRE ŞI FUNCŢIONARE 22 
5.3. MODUL DE OPERARE 23 
5.4 SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR DE PE PANOUL DE COMANDĂ 23 

5.4.1. Afişarea pornirii încălzirii AT sau ACM 24 



ISU-503-ECOCONDENS GOLD-RO     p. 4 
 

5.4.2. Funcţia anti-ingheţ în modul STAND BY 24 
5.4.3. Afişarea presiunii AT în sistemul de încălzire 24 
5.4.4. Afisarea temperaturii curente a AT pe ramura de retur 24 

5.5. SCHIMBAREA TEMPERATURII AT/ ACM 24 
5.5.1.1. Schimbarea valorii coeficientului Kt 25 
Când funcţia echitermă este activă (senzorul exterior de temperatură este conectat), în timpul setarilor pentru schimbarea valorii AT, 
în loc de valoarea temperaturii este afişat parametrul Kt (ex. 5.2 fără simbolul °C) 25 
5.5.1.2 Setarea temperaturii ACM în circuitul de încălzire 25 

5.6. CONFIGURAREA PARAMETRILOR 25 
ESTE POSIBILĂ SCHIMBAREA URMĂTORILOR PARAMETRI AI MICROCENTRALEI PRIN PROCEDURA DE PROGRAMARE: 25 

5.6.1. Modul de programare 26 
5.7. PAUZĂ ÎN FUNCȚIONAREA MICROCENTRALEI 26 
5.8. DIAGNOSTICARE 26 

5.8.1. Coduri de eroare în timpul aplicării procedurilor de urgență 26 
5.8.2. Coduri de eroare în timpul aplicării procedurilor de urgență, fără blocare 27 
5.8.3. Coduri de eroare, oprirea microcentralei şi blocarea 27 
5.8.4 Coduri de avarie 27 

6. ÎNTREŢINERE, SERVICE, REVIZII 28 

6.1. SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE 28 
6.1.1. Întreţinerea camerei de ardere, a arzătorului, a electrodului de ionizare şi aprindere 28 
6.1.2. Curăţarea colectorului de condens/ sifonului 29 
6.1.3. Presiune în vasul de expansiune 29 
6.1.4. Întreţinerea schimbătorului de căldură în plăci (apă-apă, poz. 21) 29 
6.1.5. Verificarea senzorilor de temperatură (vezi tabelul 6.1.5.1.) 30 
6.1.6. Verificarea funcţionării pompei 30 

6.2. ÎNLOCUIREA PLĂCII ELECTRONICE DEFECTE ÎN PANOUL DE COMANDĂ 30 
Fig.6.2.1. Schema componentelor electrice 32 

6.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE CE TREBUIE EFECTUATE DE CĂTRE UTILIZATOR 32 
6.4. ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE CE TREBUIE EFECTUATE DE CĂTRE O UNITATE AUTORIZATĂ DE SERVICE 32 

7. ACCESORIILE MICROCENTRALEI 32 

 



ISU-503-ECOCONDENS GOLD-RO     p. 5 
 

1. INTRODUCERE 

Microcentrala mixtă cu condensare este destinată a fi utilizată în sisteme de încălzire centrală pentru încălzire 
centrală şi preparare apă caldă menajeră.  
 
În acest manual de instalare şi utilizare vor fi descrise microcentalele mixte ECOCONDENS GOLD, destinate pentru 
încălzire centrală şi preparare apă caldă menajeră în regim instantaneu, prin schimător de căldură secundar în plăci: 

tip: ECOCONDENS GOLD – 20 
tip: ECOCONDENS GOLD – 25 
tip: ECOCONDENS GOLD – 35 
 
respectiv următoarele tipuri de microcentrale ECOCONDENS GOLD destinate pentru încălzire centrală, cu 
posibilitatea preparării apei calde menajere în boiler ataşat. Interconectarea microcentralei cu un boiler pentru 
preparare apă caldă menajeră poate fi efectuată doar de către personal autorizat. 
 

tip: ECOCONDENS GOLD – 20 
tip: ECOCONDENS GOLD – 25 
tip: ECOCONDENS GOLD – 35 
 
Microcentralele ECOCONDENS GOLD absorb aerul de ardere din exteriorul încăperii în care sunt instalate (cameră 
de ardere etanşă), funcţionând independent de  aerul din încăperea în care sunt instalate. 
- tipul sistemului de evacuare utilizabil este C63.  
sau absorb aerul de ardere din încăperea care îndeplineste condiţiile necesare corespunzătoare, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare 
- tipul sistemului de evacuare utilizabil este B23.  

Informaţii detailate privind sistemul de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere pot fi găsite la punctul 3.8.  
 

2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 

2.1 Specificaţii tehnice 

2.1.1  Caracteristici tehnice 

• Modularea electronică a flăcării atât în cazul preparării AT, cât şi ACM; 
• Aprindere electronică, cu controlul flăcării prin ionizare; 
• Posibilitatea reglării puterii utile;  
• Posibilitatea reglării temperaturii AT şi ACM; 
• Funcţia de aprindere uşoară; 
• Regulator presiune de gaz la alimentare; (nu exclude necesitatea montării regulatorului de presiune 

exterior dacă presiunea de alimentare este mai mare decât valoarea prescrisă); 
• Destinat utilizării în sisteme de încălzire centrală închise. 

 
2.2. Structura şi caracteristicile tehnice ale microcentralei 

2.2.1.Componentele principale 
Descriere pentru img. Nr 2.2.1.1  şi  Img. 2.2.1.5 
5. Ventilator 
7. Pompă 
8. Vană gaz 
9. Electrod de ionizare 
10. Electrod de aprindere 
11. Arzător 
12. Vană cu trei căi 
13. Schimbător de căldură primar (gaze arse - apă)  
15.  Termostat de siguranţă - protecţie împotriva 
depăşirii limitei maxime a temperaturii AT 
16.  Termostat de siguranţă gaze de ardere  
17.  Vas de expansiune 
18.  Senzor NTC de temperatură AT  
 

19.  Senzor presiune AT 
20.  Aerisitor automat 
21. Schimbător de căldură cu plăci 
22.  Robinet de umplere/ completare cu AT al sistemului 
25. Supapă de siguranţă de 3 bar 
26.  Senzor debit ACM 
27.  Senzor NTC de temperatură ACM 
28. Senzor NTC de temperatură AT pe retur 
29. Colector de condens – sifon  
30.  Dispozitiv de amestecare aer de ardere-gaz 
33.  Robinet golire 

 

Pentru img. 2.2.1.5 
1.Buton comutator pentru selectarea funcţiei 
microcentralei 
2. Buton reglaj temperatură (AT sau ACM) 
3. Afişaj: valoare temperatură AT, valoare temperatură 
ACM, valoare presiune, cod de eroare/ diagnosticare. 

4. Panou comandă 
K1. Buton ON/OFF, reset 
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Fig. 2.2.1.1 Componentele microcentralelor mixte destinate pentru încălzire centrală şi preparare ACM 
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Fig. 2.2.1.2 Componentele microcentralelor destinate pentru încălzire centrală 
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Img. 2.2.1.5. Diagrama de funcţionare a microcentralei 
 

2.2.2. Date tehnice 
 
 

Parameter Unit 

Microcentrală pentru încălzire centrală 
ECOCONDENS GOLD 

Microcentrală mixtă pentru încălzire 
centrală şi preparare ACM 

ECOCONDENS GOLD 

-20 -25 -35 -20 -25 -35 

Size 

Parametrii referitori la putere termică şi gaz 

Circuitul de încălzire 

Putere termică nominală  la 
temperatura 80/60°C (reglabil) 

kW 2.9 ÷ 19.5 2.6 ÷ 24.5 4.1 ÷ 33.6 2.9 ÷ 19.5 2.6 ÷ 24.5 4.1 ÷ 33.6 

Putere termică nominală  la 
temperatura 50/30°C (reglabil) 

kW 3.2 ÷ 21.5 2.9 ÷ 27.0 4.5 ÷36.9 3.2 ÷ 21.5 2.9 ÷ 27.0 4.5 ÷36.9 

Sarcina termică a  arzătorului kW 3.0 ÷ 20.0 2.7 ÷ 25.1 4.2 ÷ 34.2 3.0 ÷ 20.0 2.7 ÷ 25.1 4.2 ÷ 34.2 

Eficienţa microcentralei la putere 
nominală  şi la o temperatură 
medie de 70°C 

% 97.5 97.6 98.3 97.5 97.6 98.3 

Eficienţa microcentralei la putere 
termică parţială şi temperatura 
AT la retur de 30°C 

% 107.5 107.8 107.8 107.5 107.8 107.8 

Gama de modulare % 11 - 100 13 - 100 11 - 100 11 - 100 13 - 100 11 - 100 

Consum de gaz 
1)

 
Gaz metan:   
2H-G20 - 20mbar 
GPL: 3B/P – G30 
         3P – G31 

 
m3/ h 
kg/ h 
kg/ h 

 
1.3 
1.4 
1.7 
1.0 
1.0 

 
1.6 
1.7 
2.0 
1.3 
1.2 

 
2.2 
2.3 
2.6 
1.7 
1.6 

 
1.3 
1.4 
1.7 
1.0 
1.0 

 
1.6 
1.7 
2.0 
1.3 
1.2 

 
2.2 
2.3 
2.6 
1.7 
1.6 

1) consumul pentru tipurile diferite de gaz  este calculat în condiţii standard: 15°C, presiune de  1013 mbar, în condiţiile în care microcentrala 
funcţionează cu eficienţa de 107,7%, la puterea medie (media aritmetică a puterii minime şi maxime) şi temperatura medie a AT în microcentrală de 
70°C. 

Presiune de alimentare gaz, 
pentru tipurile de gaz: 
 2E-G20 
 3B/P-G30, 3P-G31 

Pa (mbar) 

 
 

2000 (20);   2500 (25);  2000 (20);   1300 (13) 
2800 ÷ 3000 (28 ÷ 30); 3000 (30);  3700 (37);  5000 (50) 

Presiune maximă de lucru AT MPa (bar) 0,3 (3) 

Temperatura maximă a AT 
o
C 100 

Domeniu de reglaj temperatură 
AT:  
 - standard 
 - redus 

°C 

40 ÷ 80 
25 ÷ 55 

Creşterea de presiune realizată kPa (bar) 60 (0,6) 60 (0,6) 
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de pompă la debit 0 
Circuitul ACM 

Puterea termică a 
microcentralei la temperatura 

80/60°C 

kW ----- 2.9 ÷ 19.5 2.6 ÷ 26.6 4.1 ÷ 33.6 

Încărcarea termică a 
arzătorului 

kW ----- 3.0 ÷ 20.0 2.7 ÷ 27.3 4.2 ÷ 34.2 

Eficienţa microcentralei la putere 
nominală  şi la o temperatură 
medie de 70°C 

% ----- 97.5 97.6 98.3 

Consum de gaz 
2)

 
Gaz metan:   
2H-G20 - 20mbar 
GPL: 3B/P – G30 
         3P – G31 

 
m

3 
/ h 

m
3 
/ h 

m
3 
/ h 

kg / h 
kg / h 

   

 
1.3 
1.4 
1.7 
1.0 
1.0 

 
1.6 
1.7 
2.0 
1.3 
1.2 

 
2.2 
2.3 
2.6 
1.7 
1.6 

2) consumul pentru tipurile diferite de gaz  este calculat în condiţii standard: 15°C, presiune de  1013 mbar, în condiţiile în care microcentrala 
funcţionează cu eficienţa de 97,5%, la puterea maximă şi temperatura medie a AT în microcentrală de 70°C. 

Presiunea apei MPa (bar) ----- 0,01 (0,1)  0.6(6) 

Debit minim ACM  l/min ----- 2,7 

Debit maxim ACM (limitator de 
debit) 

dm
3
/min ----- 10 ----- ---- 

Domeniu de reglaj temperatură 
ACM 

°C 30  - 60 

Debit ACM pentru Δt=30K dm
3
/min  9.0 13.0 17.0 

 

Protecţia mediului 

Emisii de noxe (gaz metan) class 5 

Valoarea PH a condensului (gaz 
metan) 

 Pentru gaz metan  - 5 

Cantitatea maximă a 
condensului produs (gaz metan) 

l/h 
2 2.8 3.5 2 2.8 3.5 

Parametrii hidraulici 

Volumul vasului de expansiune dm
3 

8 

Presiunea în vasul de 
expansiune 

MPa (bar) 0.08-0.02  (0.8-0.2) 

Parametrii electrici 

Tensiune de alimentare V ~  230 ±10%/ 50Hz 

Clasa de protecţie electrică  IP 44 

Putere electrică absorbită W 200 

Intensitatea curentului absorbit A 2 

Clasificare regulator conf. EN 
298 

 F-M-C-L-X-K 

Modalitate de detectare a flăcării  ionizare 

Parametrii ref. la gazele de ardere 

Caracteristica ventilatorului   vezi punctul 6.5 din prezentul manual 

Debit gaze arse la încărcare 
maximă  

kg/h 51.4 72.3 90.4 51.4 72.3 90.4 

Debit gaze arse la încărcare 
parţială 

kg/h 5.4 9.5 9.6 5.4 9.5 9.6 

Temperatura minimă a gazelor 
arse la putere minimă 

0
C 44 48,2 48,2 44 48,2 48,2 

Temperatura gazelor arse la 
supraîncălzire 

0
C 61 81,6 63,4 61 81,6 63,4 

Parametrii de timp 

Postcirculaţia pompei s 180 

Restricţie anticiclică (împotriva 
pornirii ciclice a microcentralei)  

minutes 3 

Postcirculaţia pompei în cazul 
funcţiei de preparare ACM 

s 
20-180 

Funcţia de antiblocaj 
h /s Pompa porneşte la fiecare 24 de ore şi funcţionează timp de 180 sec 

Pompa şi vana cu trei căi pornesc la fiecare 48 de ore şi funcţionează timp de  15 sec. 

Dimensiuni de montare 

Racord coş 
(vezi cap. 3.8 şi tabelul 7.1) 

mm Tubulatură concentrică de  Φ 80/ Φ 125, tubulatură concentrică de Φ60/Φ100 sau tubulatură separată de Φ80 x 
Φ80 

Racord AT şi gaz Ţol G3/4 

Racord apă rece Ţol -- G1/2 

Dimensiuni de gabarit mm 
750x400x 

334 
750x400x 334 750x400x 364 750x400x 334 750x400x 334 750x400x 364 

Masa kg 33.5 36.5 39.5 35.5 38.5 41.5 

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
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2.3. Protecţiile microcentralei 

Protecţie  
- împotriva: 

• alimentării arzătorului cu gaz în cazul lipsei flăcării; 
• aprinderii explozive; 
• depăşirii temperaturii maxim admisibile în circuitul de încălzire; 
• creşterii excesive a temperaturii AT (supraîncălzire);  
• suprapresiunii  - nivel 1 - electronică; 
• suprapresiunii  - nivel 2 - mecanică; 

- la: 
• lipsă presiune;  
• supraîncălzirea apei;  
• îngheţ; 
• blocarea pompei; 

Funcţii de protecţie: 
- monitorizarea funcţionării corecte a ventilatorului. Defecţiunea ventilatorului poate fi detectată dacă viteza de 

rotaţie reală diferă de cea comandată de către panoul de comandă al microcentralei; 
- depăşirea limitei superioare a temperaturii gazelor de ardere. 

 
În cazul erorilor care nu necesită resetare manuală microcentrala revine la funcţionare normală după dispariţia cauzei 
acestora. 
 secţiunea 5.8 
 
 

Notă:  
În cazul în care microcentrala se opreşte în mod repetat datorită uneia dintre protecţiile de mai sus se va solicita 
intervenţia unităţii autorizate de service pentru depistarea şi remedierea problemei. 

 

Atenţie! Sunt interzise intervenţiile neautorizate asupra elementelor de siguranţă ale microcentralei. 

 
2.4 Funcţionarea microcentralei 

2.4.1. Preparare agent termic pentru încălzire centrală 
  
Microcentrala porneşte dacă temperatura agentului termic scade cu 5 

0 
C

 
sub valoarea reglată –cum este descrisă la 

secţiunea 5.5.1 şi termostatul de cameră trimite comanda de "încălzire".  
Fazele pornirii centralei sunt: 

• comută vana cu trei căi (poz. 12 – spre circuitul de încălzire); 
• porneşte pompa (poz. 7); 
• porneşte ventilatorul, (poz. 5); 
• se iniţiază secvenţa de aprindere 
• unitatea de comandă va începe modularea turaţiei ventilatorului în funcţie de valoarea reglată a temperaturii 

Microcentrala se opreşte dacă temperatura ambientală ajunge la valoarea reglată pe termostatul de cameră 
sau dacă temperatura AT depăşeşte valoarea reglată cu 5 

0 
C (în acest caz pe afisaj, în partea dreaptă este 

afişat L3). Acesta este un fenomen normal şi NU reprezintă o avarie. 
După oprirea microcentralei pompa continuă sa funcţioneze aproximativ 180 sec şi ventilatorul aproximativ 15 sec. 
Următoarea pornire va avea loc automat dacă următoarele condiţii se îndeplinesc simultan: 

• temperatura agentului termic a scăzut cu 5 
0 
C sub valoarea reglată; 

• 180 sec au trecut 
• termostatul de cameră trimite comanda de "încălzire". 

Lista parametrilor de funcţionare conform tabel 5.6 
 

2.4.2. Reglarea temperaturii AT în funcţie de temperatura exterioară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cazul conectării unui senzor de temperatură 
exterioară acesta este recunoscut automat de către 
panoul de comandă, şi se activează funcţia echitermă. 
 
Panoul de comandă comută la modul de funcţionare 
"echitermă" şi va regla temperatura agentului termic în 
funcţie de temperatura exterioară, şi valoarea curbei 
caracteristice Kt, vezi figura 2.4.2.1 
Schimbarea valorii coeficientului (curbei) Kt este 
descrisă la secţiunea 5.5.1.1 
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Img. 2.4.2.1 Temperatura AT în funcţie de temperatura 
exterioară. Curba caracteristică 

 
 
 
2.4.3. Încălzirea apei calde menajere în cazul microcentralelor mixte 
 
Microcentralele mixte prepară ACM în mod instant. Temperatura ACM se poate regla cu ajutorul butoanelor {+/-  
5.5.2}, în domeniul: 30°C ÷ 60°C. Temperatura ACM la punctele de consum (robineţi) depinde de temperatura apei 
reci la intrare. 
 
În cazul microcentralelor ECOCONDENS GOLD-20 circuitul ACM este prevăzut cu un limitator de debit, care 
limitează debitul ACM la 10 L/min. Un debit mai mic poate fi obţinut cu ajutorul robinetului. 

Solicitarea de încălzire ACM apare când senzorul de debit se activează la un debit  de peste 2,7 L/min. (şi se opreşte 
dacă debitul scade sub valoarea de 2,3 L/min). 
În acest caz (pentru încălzire ACM) se va iniţia următoarea secvenţă de operaţii: 

• vana cu trei căi comută (poz. 12) pe circuitul schimbătorului de căldură secundar; 
• porneşte pompa, (poz. 7); 
• după detectarea flăcării şi finalizarea secvenţei de pornire, dispozitivul de comandă porneşte modularea 

turaţiei ventilatorului în funcţie de valoarea reglată a temperaturii.  

NOTĂ: Chiar şi în cazul unei viteze de rotație mai scăzută a ventilatorului, corespunzătoare puterii minime a 

microcentralei, cauzată de consumul redus de apă, se poate observa o creștere a temperaturii apei peste valoarea 
reglată. Oprirea fluxului de gaz la arzatorul principal se va efectua atunci când temperatura apei calde menajere este 
mai mare de 65 ° C. 
 

 
 
Img.  
 
 

2.4.3.1. Temperatura ACM măsurată la racordul de 
ieşire din microcentrală la puterea termică de 20kW, 
în funcţie de debit 

 
 

Img. 2.4.3.2. Temperatura ACM măsurată la racordul de 
ieşire din microcentrală la puterea termică de 28kW, în 
funcţie de debit. 
 
 
 

Img. 2.4.3.3. Temperatura ACM măsurată la 
racordul de ieşire din microcentrală la puterea 
termică de 35kW, în funcţie de debit. 
 

 
 

2.4.4. Modul de încălzire a ACM la microcentralele pentru încălzire centrală ECOCONDENS GOLD, 
interconectate cu un boiler pentru preparare ACM 

Microcentralele destinate doar pentru încălzire centrală pot fi interconectate cu un boiler pentru preparare ACM. 
Reglarea şi afişarea temperaturii apei din boiler va fi realizată cu ajutorul panoului de comandă al microcentralei. 
Microcentralele sunt proiectate din fabrică pentru cooperarea cu un boiler pentru preparare ACM.  
 

Încălzirea apei se realizează urmărind paşii de mai jos: 
Dacă senzorul de temperatură ACM din boiler înregistrează o valoare de temperatură mai mică cu 5 

0
C decât 

temperatura reglată pe panoul de comandă, se opreşte pomparea AT către circuitul de încălzire şi temperatura AT va 
fi reglată în mod optim de către panoul de comandă al centralei, în scopul încălzirii ACM.  
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Procedura de încălzire ACM în boiler ataşat: 
• senzorul de temperatură din boiler indică scăderea temperaturii apei din boiler cu 5 

0
C sub valoarea reglată,– 

de ex. datorită deschiderii unui robinet de ACM; 
• Unitatea de comandă trimite comandă la vana cu trei căi, care va comuta pe circuitul boilerului şi în acelaşi 

timp trimite semnal la generatorul de scântei, respectiv vanei de gaz; 
• AT (temp. 80°C) curge prin serpentina boilerului (circuitul scurt);  
• La depăşirea valorii reglate pentru temperatura ACM din boiler vana cu trei căi comută spre circuitul de 

încălzire (circuitul lung) - dacă condiţiile de mai jos se îndeplinesc simultan, AT va fi pompat în circuitul de 
încălzire: 

o temperatura AT este mai mică cu 5 
0
C decât valoarea reglată; 

o termostatul de cameră trimite comandă de încălzire. 
 

Temperatura ACM la consumatori (robineţi) poate fi diferită faţă de valoarea reglată, motiv pentru care se 
recomandă instalarea unei vane de amestec în circuitul de ACM. 
Încălzirea apei din boilerul ataşat, se produce atunci când puntea electrică este montată pe intrarea TZ  

şi atunci când valoarea temperaturii setate este mai mare sau egală cu valoarea minimă. După 
setarea valorii, mai mică decât valoarea minimă, funcţionarea boilerului este oprită. Acest lucru nu se aplică 

pentru funcția de protecție la îngheț. 
 

Atenţe!: Pentru evitarea infectării apei din boiler cu bacteria Legionella, microcentrala porneşte automat o 
dată la 168 ore şi încălzeşte ACM din boiler la temperatura de 65°C. 

Dacă funcția Legionella nu este setată pentru a funcționa în mod automat, oricând utilizatorul poate iniția 
manual ciclul de încălzire ACM din boiler, la temperatura la 65 ° C. 
 
2.4.4.1 Setarea funcţiei Anti-legionella în modul manual (pentru microcentralele interconectate cu un boiler 

pentru preparare ACM) 
Când microcentrala este setată pe modul de operare VARĂ: 
Apăsaţi butonul         de 2 ori. După prima apăsare, pe display apare afişată opţiunea setată pentru sistemul de 
încălzire. După a 2-a apăsare vor fi afişate simbolurile caracteristice funcţiei Legionella: simbolul unei chei care 
clipeşte intermitent, iar în stânga este afişată temperatura ACM şi simbolul MAX deasupra sa. 
 

Când microcentrala este setată pe modul de operare IARNĂ: 
Apăsaţi butonul         de 3 ori. După prima apăsare, pe display apare afişată opţiunea setată pentru sistemul de 
încălzire, pentru a fi modificată. După a 2-a apăsare vor fi afişate simbolurile caracteristice funcţiei Service. După a 3-a 
apăsare vor fi afişate simbolurile caracteristice funcţiei Legionella: simbolul unei chei care clipeşte intermitent, iar în 
stânga este afişată temperatura ACM şi simbolul MAX deasupra sa. 
Pentru activarea funcţiei Legionella menţineţi apăsat butonul “+” timp de 2 secunde. După activarea funcţiei Legionella 
simbolul cheii va fi luminat pe display. Pentru activarea funcţiei aveţi la dispoziţie aproximativ 3 secunde. După aceea 
sau dacă apăsaţi butonul reset, sistemul revine în modul normal de funcţionare. 
În timpul activării funcţiei Legionella, temperatura nu este afişată pe display. 
Finalizarea funcţiei Legionella se face automat, sau prin apăsarea butonului Reset, sau prin schimbarea modului de 
operare. 
 

3. INSTALAREA MICROCENTRALEI 

Instalarea microcentralei trebuie efectuată de către o unitate autorizată, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în 
vigoare. După finalizarea instalării microcentralei se va verifica etanşeitatea racordurilor de gaz, apă şi coş. 
Racordurile microcentralei nu trebuie să fie afectate de presiuni externe, tensionări sau orice alte acţiuni mecanice. 
Unitatea în cauză este răspunzătoare pentru realizarea corectă a instalaţiei. 

Instalarea microcentralei trebuie să fie făcută astfel încât să nu provoace nici o tensiune a instalației care poate 

provoca creșterea volumului de muncă.  
După exploatarea microcentralei, aceasta trebuie demontată şi predată la o unitate specializată pentru colectarea 
acestor tipuri de produse. 

 
3.1.Condiţii de instalare a microcentralei 

3.1.1. Prevederi privind sistemele de alimentare cu apă, gaz şi evacuare gaze arse  
Sistemele de alimentare cu apă şi gaz, respectiv sistemul de evacuare gaze arse-admisie aer trebuie realizate în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă, în vigoare. 
Prevederi privind utilizarea echipamentelor consumatoare de GPL în baza proiectelor şi avizelor specifice: 

• În camera unde aparatul de gaz este instalat, nu poate fi instalat şi rezervorul de combustibil. Rezervorul va fi 
amplasat în exteriorul clădirii într-un spaţiu special amenajat. Aparatele de gaz care folosesc gaz lichefiat nu 
pot fi instalate în camerele unde nivelul podelei este sub nivelul solului. 

• Butelia de gaz lichefiat nu trebuie poziţionată la o distanţă mai mică de 1.5 m faţă de surse de căldură 
(radiatoare, sobe etc.) 

• Buteliile de gaz lichefiat nu pot fi expuse la surse de căldură sau foc deschis. 
• Buteliile de gaz lichefiat trebuie să fie amplasate în poziţie verticală, protejate împotriva căderilor, lovirilor, etc.  
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• Buteliile de gaz lichefiat trebuie să fie plasate la o distanţă de cel puţin 1 m de la dispozitivele susceptibile de a 
cauza scurtcircuite electrice, de exemplu, contoare de energie electrică.  

• Microcentrala trebuie să fie racordată la rezervorul de gaz lichefiat printr-o reţea de conducte metalice fixe, 
regulator de presiune, rezistente la componentele gazului lichefiat, respectiv să prezinte rezistenţă mecanică 
şi rezistenţă la temperatură de 60

o
C. 

 
Utilizarea gazului lichefiat se va efectua în conformitate cu normativul specific (I 31), în vigoare în Romania. 
 

3.1.2. Prevederi privind încăperea unde urmează să fie instalată microcentrala 
 

 
Cameră de baie cu cadă             Cameră de baie cu duş 
 
 
Img. 3.1.2.1. Cotele zonelor recomandate pentru 
instalarea microcentralei într-o cameră de baie cu cadă 
sau duş 
 

 

Încăperea în care va fi instalată microcentrală trebuie să 
corespundă prevederilor şi normelor în vigoare, din 
domeniu. (Normele cu privire la echipamentele utilizatoare 
de gaz si la echipamentele sub presiune). 
După caz, încăperea trebuie să asigure admisia de aer de 
ardere, respectiv ventilaţia corespunzătoare, conform 
prevederilor în vigoare. Sistemul de ventilaţie trebuie în 
aşa fel poziţionat, încât să nu cauzeze îngheţarea 
agentului termic din microcentrală. Temperatura aerului în 
încăperea în care se instalează microcentrala trebuie să 
fie peste 6°C. Încăperea trebuie să fie protejată împotriva 
îngheţului, mediul ambiant să nu conţină praf sau gaze 
agresive.  
Este interzisă instalarea microcentralei în uscătorii, 
spălătorii, depozite de vopsele, solvenţi sau agenţi 
chimici. 
Microcentralele cu puterea peste 30 kw trebuie instalate în 
încăperi speciale (camere tehnice). 
Modalităţile de instalare a microcentralei într-o cameră de 
baie echipată cu cadă sau duş, respectiv alimentarea cu 
energie electrică se va efectua în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Clasa de protecţie electrică a microcentralelor este IP44. 
Dacă, microcentrala este conectată la sistemul de 
alimentare cu energie electrică prin intermediul unui 
ştecher se poate monta doar în Zona 2 sau mai mare – 
este  interzis a se monta în Zona 1. Microcentrala poate fi 
instalată în Zona 1 doar dacă există o conexiune 
nedemontabilă la sistemul de alimentare cu energie 
electrică în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 
3.1.3. Prevederi privind sistemul de alimentare cu energie electrică  
Microcentrala va fi racordată la un sistem de alimentare cu energie electrică (curent alternativ, monofazic), de 
230V/50Hz. 
Microcentrala face parte dintre echipamentele din clasa I, motiv pentru care priza pentru alimentare trebuie să fie cu 
contact de protecţie prin legare la pământ (cablu PE/PEN – galben-verde), iar fişa microcentralei trebuie să fie 
întodeauna accesibilă, pentru a-l putea deconecta. Conexiunile electrice trebuie să fie conform IEC 60364-4-41. 
Clasa de protecţie electrică este IP-44. 
În cazul în care microcentrala este permanent conectată la sursa de alimentare cu energie electrică, ar trebui să fie 
echipat cu mijloace de deconectare a microcentralei de la sursa de alimentare. 
 

Priza din care este alimentată microcentrala trebuie să fie conformă cu prevederile locale. 
 

3.2. Verificări preliminare 

Înaintea instalării microcentralei trebuie deşurubate şi îndepărtate elementele de rigidizare. 
Înaintea instalării microcentralei trebuie verificate următoarele: 

• dacă tipul gazului cu care urmează să fie alimentată microcentrala corespunde reglajelor din fabrică. Reglajele 
implicite ale echipamentului privind tipul de gaz sunt specificate pe placa de timbru aplicată pe carcasa 
microcentralei. 
• dacă sistemul de alimentare cu apă, sistemul de încălzire şi radiatoarele au fost spălate corespunzător, în 
scopul eliminării ruginei, piliturii de fier, depuneri, nisip sau orice impuritate care ar putea periclita funcţionarea 
microcentralei (ex.: creşte sarcina hidraulică, obturează schimbătorul de căldură (zona ACM)). 
• dacă tensiunea de alimentare este 230V, conectarea corectă şi fermă a aparatului la sistemul de alimentare 
cu energie electrică; 
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3.3. Montarea microcentralei pe perete 

Microcentrala va fi fixată pe perete cu ajutorul suportului de fixare (montat permanent pe perete). Microcentrala 
trebuie poziţionată astfel încât, la o eventuală intervenţie service să nu fie necesară demontarea ei din instalaţie. 

 
 
Img. 3.3.1. Dimensiuni de instalare pentru microcentralele ECOCONDENS GOLD 

 
3.4. Racordarea la sistemul de alimentare cu gaz 

  
Ţeava de alimentare cu gaz trebuie conectată la racordul de intrare al vanei de gaz cu ajutorul elementelor standard 
cu etanşare plană (semiolandeze).  
 
Atenţie! Instalaţi un filtru de impurităţi şi un regulator de presiune gaz pe ţeava de intrare gaz. Filtrul şi 
regulatorul de presiune nu sunt incluse în furnitura microcentralei. Instalarea filtrului şi a regulatorului este 
obligatorie pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a vanei de gaz şi a arzătorului. 
 
Instalaţi un robinet de separare pe ţeava de alimentare cu gaz, într-un loc accesibil. 

 

3.5. Racordarea la circuitul de încălzire 

• Pentru racordarea microcentralei la sistemul de încălzire (tur şi retur) se vor utiliza racorduri demontabile 
(olandeze). Poziţia racordurilor este prezentată în img. 3.3.1 şi 3.3.2. 
• Se va monta un filtru de impurităţi pe ţeava de retur AT (înaintea pompei). Filtrul nu face parte din accesoriile 
standard ale microcentralei. 
• Înaintea racordării microcentralei la circuitul de încălzire, acesta trebuie spălat corespunzător; 
• Este permisă umplerea circuitului de încălzire cu lichid antigel (ca şi agent termic). Utilizaţi lichide antigel 
recomandate de producătorii de microcentrale, special destinate sistemelor termice. 
• Se vor instala robineţi de separare între microcentrală şi sistemul de încălzire pentru a putea demonta 
microcentrala fără golirea integrală a sistemului de agent termic;  
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• Radiatoarele din încăperea în care este instalat termostatul de cameră nu trebuie prevăzute cu capete 
termostatice. Funcţia de reglare a temperaturii în acest caz va fi realizată de termostatul de cameră în colaborare 
cu microcentrala.  
• Trebuie să existe cel puţin un radiator în circuitul de încălzire fără robinet cu cap termostatic.  
• Evacuarea supapei de siguranţă de 0,3 MPa (3 Bar) bar (poz. 25) trebuie condusă la canalizare cu ajutorul 
unui furtun. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru deteriorările (inundarea camerei) cauzate de 
evacuarea accidentală a supapei de siguranţă.  

 

 
Vasul de expansiune 
 

Microcentralele  ECOCONDENS GOLD cu dotarea de bază pot fi racordate la un circuit de încălzire având volumul 
maxim de AT de 140 L.  
Ele pot fi instalate şi în sisteme de capacitate (volum) mai mare dacă se utilizează un vas de expansiune suplimentar. 
Dimensionarea vasului de expansiune va fi efectuată de proiectantul sistemului de încălzire şi va fi montat de către 
instalator în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Notă: 
Înaintea instalării microcentralei, circuitul de încălzire trebuie spălat corespunzător pentru îndepărtarea impurităţilor. 
Se recomandă golirea apei din microcentrală după prima pornire şi încălzire a instalaţiei în scopul eliminării 
substanţelor chimice şi metalurgice utilizate în procesul de fabricaţie în scopul protejării radiatoarelor. Respectarea 
acestei recomandări are o influenţă pozitivă asupra randamentul microcentralei, a parametrilor de funcţionare, 
respectiv durabilitatea componentelor. 
 

După finalizarea instalaţiei se vor efectua următoarele: 

 umpleti sistemul cu apă;  

 aerisiţi sistemul de încălzire şi microcentrala; 

 verificaţi etanşeitatea racordurilor.  
 

 
Microcentrale mixte Microcentrale pentru încălzire centrală 

 
Img. 3.5.1. Cerinţe pentru instalarea microcentralei 
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3.6. Racordarea microcentralei la reţeaua de apă 

Pentru a uşura efectuarea intervenţiilor service se vor instala robineţi de închidere pe racordurile de apă rece şi ACM.  

Pe racordul de intrare apă rece trebuie montat un filtru de impuritati (nu este accesoriu standard). In cazul 
apei dure se vor monta şi echipamente de dedurizare. 

 

3.7. Evacuarea condensului 

Condensul rezultat din procesul de ardere trebuie evacuat corespunzător, respectând condiţiile de mai jos: 
- Sistemul de evacuare condens trebuie să fie confecţionat din materiale rezistente la coroziune; 
- Furtunul destinat evacuării condensului trebuie să aibă un traseu care să asigure evacuarea gravitaţională a 

condensului în reţeaua de canalizare fără să existe pericolul obturării;  
- pentru a asigura evacuarea corespunzătoare a condensului, tubulatura de evacuare gaze arse orizontală 

trebuie instalată cu o pantă de 3° (52mm/m) spre microcentrală. 
 

3.8. Evacuare gaze arse 

Sistemul de evacuare gaze arse trebuie realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi prezentul manual 
de utilizare. 
Microcentralele ECOCONDENS GOLD fac parte din clasa: C63, ceea ce înseamnă că au următoarele caracteristici: 

- cameră de ardere etanşă (C), 
- sunt proiectate pentru a fi interconectate cu un chit de tubulatură, cu căi de evacuare/ admisie separate 

(distincte) (6). 
- sunt proiectate pentru evacuarea forţată a gazelor arse fiind prevăzute cu un ventilator de evacuare (3), 

Modalităţile de racordare a microcentralei la sistemul de evacuare gaze arse/ alimentare cu aer de ardere 
(img. 3.8, etc.). 
Microcentralele ECOCONDENS GOLD fac parte din clasa B23, ceea ce înseamnă că aerul necesar arderii este 
absorbit direct din încăperea în care sunt instalate. 
 

Pentru a asigura funcţionarea corectă a microcentralei trebuie utilizate elemente de tubulatură de dimensiuni 
corespunzătoare (diametru, lungime maximă, rezistenţa coturilor), în funcţie de tipul sistemului de evacuare gaze 
arse pentru care s-a optat. Dimensiunile elementelor de tubulatură trebuie să fie conform tabelelor date de 
producător. 
Pierderea de presiune a gazelor arse în coturi este în funcţie de raza de curbură. Valorile cu care se va reduce 
lungimea maximă a tubulaturii în cazul fiecărui tip de cot utilizat, sunt prezentate la punctul 3.8.6. 
Sistemul de evacuare gaze arse, respectiv conexiunea microcentrală - tubulatură trebuie să fie etanşe. Tubulatura de 
evacuare va fi prevăzută cu un element de capăt având rolul de protecţie împotriva factorilor de mediu. 
 

Există trei tipuri diferite de sisteme de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere ce pot fi utilizate cu microcentralele 
ECOCONDENS GOLD: tubulatură concentrică Ø80/Ø125, tubulatură concentrică Ø60/100, respectiv tubulatură 
separată 2xØ80. În cazul utilizării sistemelor de evacuare/ admisie de Ø80/Ø125, respectiv 2 x Ø80, se va îndepărta 
reducţia Ø60/80 montată pe microcentrala (poz. 13) şi se va conecta tubulatura de evacuare gaze arse de Ø80 direct 
la schimbătorul de căldură. Componentele celor trei sisteme de evacuare gaze arse sunt prezentate în tabelul 7.1. 
 
NOTĂ: 
Microcentrala este reglată din fabrică pentru sistemul de evacuare coaxial Ø60 / 100 cu lungimea maximă a ţevii de 3 
m. Setări: O2 - 5%. Pentru a utiliza alte sisteme de evacuare și conducte mai sunt necesare setările conform punctului 
4.2.  
Elementele de tubulatură, altele decât cele de din gama Ø60/100, se furnizează pe bază de comandă. 
 

3.8.1. Montarea adaptoarelor (conectarea coturilor) pe microcentrală 
 

  
Sistem coaxial Sistem coaxial 
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Sistem dual (cu tubulatură separată pentru evacuare gaze arse şi admisie aer de ardere) 

 
3.8.2. Tubulatură orizontală de evacuare gaze arse/ admisie aer prin perete sau pe acoperiş 
 
Tabel 3.8.2.1 

Tip cmicrocentrală Sistem coaxial Ф80/Ф125 

ECOCONDENS GOLD-20 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=25 m 

ECOCONDENS GOLD-25 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=25 m 

ECOCONDENS GOLD-35 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=20 m 

 Sistem coaxial Ф60/Ф100 

ECOCONDENS GOLD-20 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=20m 

ECOCONDENS GOLD-25 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=15m 

ECOCONDENS GOLD-35 Lungimea max. admisibila a tubulaturiiLmax=12m 

 

 
 

3.8.3. Tubulatură de evacuare gaze arse/ admisie aer de ardere verticală, prin acoperiş 
 
Tabel 3.8.3.1. 

 

Tip microcentrală Sistem coaxial 

Ф80/Ф125 

ECOCONDENS Lungimea max. 
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GOLD-20 admisibilă Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

GOLD-25 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

GOLD-35 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=20 m 

Tip microcentrală Sistem coaxial 

Ф60/Ф100 

ECOCONDENS 

GOLD-20 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=20 m 

ECOCONDENS 

GOLD-25 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=15 m 

ECOCONDENS 

GOLD-35 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=12 m 

 
 
3.8.4. Racordarea microcentralei la coş comun format din tubulatură pentru admisie aer de ardere şi 

tubulatură pentru evacuare gaze arse 
 
Tabel 3.8.4.1. 
 

 

Tip microcentrală Sistem coaxial 

Ф80/Ф125 

ECOCONDENS 

GOLD-20 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

GOLD-25 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

GOLD-35 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=20 m 

Tip microcentrală Sistem coaxial 

Ф60/Ф100 

ECOCONDENS 

GOLD-20 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=20 m 

ECOCONDENS 

GOLD-25 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=15 m 

ECOCONDENS 

GOLD-35 

Lungimea max. 

admisibilă Lmax=12 m 

 
3.8.5. Evacuare gaze arse, admisie aer de ardere prin tubulatură separată 
 
Pentru a putea utiliza tubulatură separată se vor efectua următoarele: 

 se îndepărtează capacul din partea superioară a camerei de ardere, în locul unde se conectează tubulatura 
de admisie aer; 

 se va păstra garnitura existentă sub capac; 

 în locul capacului se va monta adaptorul nr. T9000.00.54.00, etanşând conexiunea cu garnitura păstrată. 

 pe racordul de evacuare gaze arse situat în partea superioară a camerei de ardere se va monta adaptorul nr. 
T9000.01.11.00, introducând partea inferioară în racordul de ieşire a ventilatorului şi etanşând conexiunea cu 
o garnitură. 

Notă: Tubulatura de evacuare gaze arse orizontală trebuie montată cu o înclinaţie de aprox. ~3° (Fig. 3.8.5.1), pentru 
a evita scurgerea apei de ploaie în microcentrală. 
 
Tabel 3.8.5.1 

       

Tip microcentrală Sistem separat de 

tubulaturi Ф80 x Ф80 

ECOCONDENS 

GOLD-20 

Lungimea maxim admisibilă 

a tubulaturii H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS Lungimea maxim admisibilă 
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GOLD-25 a tubulaturii H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS 

GOLD-35 

Lungimea maxim admisibilă 

a tubulaturii H1 + H2   

Lmax=20 + 20 = 40 m 

 
3.8.6. Diminuarea lungimii maxim admisibile a tubulaturii de evacuare gaze arse datorită schimbărilor de 

direcţie (coturi) 
 
În cazul în care pe traseul tubulaturii de admisie/ evacuare a gazelor de ardere se includ coturi, lungimea maxim 
admisibilă a tubulaturii va scădea proporţional cu numărul şi gradele coturilor, conform următorului tabel: 
 

Diminuarea lungimii maxim admisibile a tubulaturii de evacuare gaze arse datorită schimbărilor de direcţie 

15° 45° 90° 

0.25m 0.5m 1m 

 
 

3.9. Conectarea dispozitivelor adiţionale 

 
În partea din spate a panoului de comandă există două capace care maschează accesul la şirul de cleme. Pentru a 
conecta un dispozitiv de comandă adiţional se va demonta capacul corespunzător, se conduce cablul prin orificiul 
etanşat din capac şi se conectează cablul la clemele corespunzătoare. 
 
 
 

 
 
Img. 3.9.1 Şirul de cleme situat pe partea din spate a panoului de comandă 
 
RT/OT- regulator de temperatură de cameră (cablu roşu)/ termostat de cameră 
AFS- senzor de temperatură exterioară (cablu negru, opţional) 
În sisteme pentru preparare ACM în boiler: CZ- senzor de temperatură boiler, TZ- programator timp pentru funcţia 
boiler 
În sistemele cu pompă de circulaţie: PWM- pompă de circulaţie, C1-senzor de temperatură pe circuitul de retur AT 

 
 
3.9.1. Conectarea regulatorului de temperatură de cameră (termostatului de cameră) 

3.9.1.1. Termostat de cameră cu contact de comandă 
Microcentrala a fost proiectată pentru a funcţiona comandată de  un termostat de cameră cu contact de comandă fără 
tensiune (contacte libere de potenţial). Conectarea se va efectua în baza instrucţiunilor producătorului termostatului. 
Pentru conectarea termostatului de cameră se va achiziţiona un cablu bifilar de lungime corespunzătoare şi se va 
conecta la clemele 1 şi 2 (RT/ OT) situate sub capacul din stânga – vezi fig. 3.9.1. - după îndepărtarea în prealabil a 
şuntului. 
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Toate echipamentele menţionate trebuie să fie conectate de către personal autorizat, şi aceasta nu face 
obiectul garanţiei. 
 

3.10. Conectarea senzorului de temperatură exterioară 

 
Pentru conectarea senzorului de temperatură exterioară se va utiliza un cablu bifilar cu secţiunea de 0,5mm

2
 şi se va 

conecta la clemele 3 şi 4 (AFS) situate sub capacul din stânga, vezi fig. 3.9.1. La conectarea senzorului de 
temperatură exterioară se vor avea în vedere instrucţiunile producătorului senzorului de temperatură exterioară. Se 
recomandă montarea senzorului de temperatură exterioară pe un perete cu orientare nordică, ferit de razele solare, 
sau alte surse de căldură. 
 

4. REGLAREA MICROCENTRALEI SI SETĂRILE INIŢIALE 

4.1. Introducere 

Microcentrala este reglată din fabrică -conform parametrilor de funcţionare- să funcţioneze cu tipul de gaz menţionat 
pe placa de timbru şi în documentaţia tehnică care îl însoţeşte. Dacă trebuie modificate valorile parametrilor sau se 
doreşte funcţionarea microcentralei cu un alt tip de gaz se va solicita intervenţia unei unităţi autroizate de service.  
 

4.2.   Conversia la alt tip de gaz 

Există posibilitatea conversiei la alt tip de gaz, ţinând cont de lista tipurilor de gaz pentru care produsul a fost 
certificat. Lista tipurilor de gaz agreate este înscrisă pe eticheta lipită pe interiorul carcasei: 
 
 
                             categoria II2E3PB/P  
   

  
Grupa 2 – gaze naturale:                         Grupa 3 – gaze lichefiate:   
                 2E-G20                                             3P-G31  
                                                                        3B/P-G30  
Exemple de etichetă:  
 
 

                    s.a                                       
 
După conversia şi efectuarea reglajelor necesare în vederea utlizării altui tip de 
gaz reprezentantul unităţii autorizate de service trebuie să efectueze următoarele:  

• să modifice eticheta microcentralei conform noilor reglaje; 
• să noteze noul tip de combustibil, respectiv puterea reglată pe o 

etichetă autocolantă ataşată manualului. Eticheta trebuie să fie lizibilă, 
corectă şi completă 

• să lipească eticheta astfel completată în locaşul special lângă eticheta 
originală. 

Setting for 
the gas: 

liquefied 

Gas symbol: 3P 

Gas pressure 
[mbar] 

37 

Set the nominal heat load 
........................... [kW] 

 
Conversia la alt tip de combustibil poate fi efectuată de către o unitate autorizată de service. Această operaţie 
nu reprezintă o  intervenţie în termen de garanţie. 
 
Operaţiunile menţionate mai sus pot fi efectuate dacă: 

- s-a verificat etanşeitatea sistemului de alimentare cu gaz după instalarea microcentralei şi corectitudinea 
instalaţiei a fost confirmată prin semnătura şi ştampila instalatorului; 

- sistemul de alimentare cu energie electrică a fost efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare; 
- corectitudinea racordării coşului de fum a fost verificată şi confirmată de către o firmă autorizată de coşerit 

(după caz). 
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2. Bobinele EV1 şi EV2 
3. Priză de măsură presiune gaz la intrare 
4. Priză de măsură presiune gaz la ieşire 
5. Şurub reglare presiune minimă 
6. Şurub reglare presiune maximă 

 
Fig. 4.1.1 Vană de gaz 
 
 
 

4.3. Reglarea microcentralei 

  Metodele descrise mai jos de reglementare se aplică numai pentru înlocuirea vanei de gaz. Toate regulamentele 
trebuie să se bazeze pe echipamentele enumerate în tabelul 4.3.2.1. 

4.3.1. Reglarea debitului de gaz (fără utilizarea analizorului de gaze arse) 
 
Activarea functiei service: 

- selectati modul WINTER (iarnă) vezi cap 5.3 
- apăsaţi butonul        de 2 ori 

Pe display, simboul  va lumina intermitent; în partea din stânga nu apare afişat nimic, iar în dreapta este afişată 
temperatura ACM şi simbolul MAX deasupra sa 

- În următoarele 5 sec apăsaţi butonul + timp de 2 sec; după activarea funcţiei service, simbolul  nu mai 
luminează intermitent 

- utilizând butonul + se poate seta turaţia maximă a ventilatorului (definită de parametrul P05) 
- utilizând butonul  -  se poate seta turaţia minimă a ventilatorului (definită de parametrul P04) 
- funcţia service rămane activată pe display timp de 10 min; pentru a reveni mai repede la modul normal de 

lucru apăsaţi butonul reset sau schimbaţi modul de operare al microcentralei. 
 
 
 
 

Reglarea debitului de gaz la microcentrale cu puteri 20kW, 25kW şi 35kW 

Reglarea puterii maxime Reglarea puterii minime 
 

• Setaţi turaţia maximă a ventilatorului conform 
tabelului 4.3.1.  
Verificaţi pe contorul de gaz concordanţa debitului 
real de gaz cu valorile din tabelul 4.3.2.1. Dacă este 
necesar reglaţi debitul de gaz cu ajutorul şurubului 
de reglaj corespunzător (poz. 6, img 4.2.1).  

• Rotind şurubul spre dreapta va creşte debitul 
gazului, respectiv rotind şurubul spre stânga 
descreşte debitul. Setaţi valoarea debitului care 
apare pe contorul de gaz. 

 
 

 
 

 Setaţi turaţia minimă a ventilatorului conform 
tabelului 4.3.1.  

 După pornirea microcentralei măsuraţi presiunea 
de intrare la priza de măsură corespunzătoare 
(poz. 3, img. 4.2.1). Valorile presiunilor în funcţie 
de tipurile de gaz sunt prezentate în tabelul 
4.3.2.1; 

 Îndepărtaţi protecţia prizei de măsură nr. 5; 

 Reglaţi presiunea (debitul) minimă cu ajutorul 
şurubului de reglaj, poz. 5, fig. 4.2.1, conform 
valorilor din tabelul 4.3.2.1. 

 
4.2.2. Reglarea microcentralei cu ajutorul analizorului de gaze arse 
 

Reglarea debitului de gaz la microcentrale cu puteri 20kW, 25kW şi 35kW 

Reglarea puterii maxime Reglarea puterii minime 
 

 Setaţi turaţia maximă a ventilatorului conform 
tabelului 4.3.1.  

 După pornirea microcentralei măsuraţi presiunea de 
intrare a gazului utilizând priza de măsură 
corespunzătoare (poz. 3, fig. 4.2.1). Valorile de 
presiune pot fi regăsite în tabelul 4.3.2.1, în funcţie 
de tipul de gaz. 

 Conectaţi sonda analizorului de gaze arse. 

 Reglaţi presiunea (debitul) maximă a gazului cu 
ajutorul şurubului de reglaj corespunzător (poz. 6, fig. 
4.2.1), astfel încât să obţineţi compoziţia 
corespunzătoare a gazelor arse, conform valorilor 
din tabelul 4.3.2.1. 

 Setaţi turaţia minimă a ventilatorului conform 
tabelului 4.3.1 

 După pornirea microcentralei măsuraţi presiunea de 
intrare la prize de măsură corespunzătoare (poz. 3, 
fig. 4.2.1). Valorile presiunilor în funcţie de tipurile de 
gaz sunt prezentate în tabelul 4.3.2.1. 

 Conectaţi sonda analizorului de gaze arse; 

 Îndepărtaţi protecţia prizei de măsură nr. 5; 

 Reglaţi presiunea (debitul) minimă cu ajutorul 
şurubului de reglaj, poz. 5, fig. 4.2.1, astfel încât să 
obţineţi compoziţia corespunzătoare a gazelor arse, 
conform valorilor din tabelul 4.3.2.1. 
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Notă: 
Verificaţi toate reglajele referitoare la presiunea minimă şi maximă. 
 

După finalizarea reglajelor închideţi toate prizele de măsură, verificaţi etanşeitatea şi sigilaţi-le 

 
Datele de mai jos se referă la tipurile de gaz respective în condiţii normale (15°C, presiune: 1013 mbar), 
microcentrala având randamentul de 97,4%. 
 

Tabel 4.3.2.1. Parametrii microcentralei 
 

  

Puterea minimă Puterea maximă 

ECOCONDENS GOLD ECOCONDENS GOLD 

20 25 35 20 25-1F 25-2F 35 

Tip gaz 

Presiune 
de intrare 
 (mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=45 

P02; P03=82 
P05=55 

P01=45 
P02; 

P03=99 
P05=60 

P01=45 
P02=99 
P03=87 
P05=67 

P01=45 
P02;P03=99 

P05=56 

Conţinut în gazele arse [%] Conţinut în gazele arse [%] 

9.0
±0.3 

9.0
±0.3 

9.0
±0.3 

9.0
±0.3 

9.0
±0.3 

9.0
±0.3 

Debit gaz [l/min.]** Debit gaz [l/min.]** 

2H-G20, 2E-
G20 

20 ÷ 25 4.5
+0.5 

5.9
+0.5

 6.8
+0.5

 32.4
+1 

43.5
+1 

49.0
+1 

59.5
+1 

 
 

  

Putere minimă Puterea maximă 

ECOCONDENS GOLD ECOCONDENS GOLD 

20 25 35 20 25 35 

Tip gaz 

Presiune 
de intrare 
 (mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=40 

P02; P03=80 
P05=60 

P01=40 
P02; P03=84 

P05=56 

P01=40 
P02; P03=88 

P05=54 

Conţinut în gazele arse [%] Conţinut în gazele arse [%]] 

10.4
±0.3

 10.4
±0.3

 10.4
±0.3

 10.1
±0.3

 10.3
±0.3

 10.5
±0.3

 

Debit gaz [l/min.]** Debit gaz [l/min.]** 

3B/P-G30 37 4.0
+0.5 

4.2
+0.5

 3.7
+0.5

 9.5
+1 

12.0
+1 

14.0
+1 

  

Putere minimă Puterea maximă 

ECOCONDENS GOLD ECOCONDENS GOLD 

20 25 35 20 25 35 

Tip gaz 

Presiune 
de intrare 
 (mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=40 

P02; P03=95 
P05=65 

P01=40 
P02; P03=95 

P05=63 

P01=40 
P02; P03=95 

P05=62 

Conţinut în gazele arse [%] Conţinut în gazele arse [%]] 

10.4±0.3 10.4±0.3 10.5±0.3 10.4±0.3 10.4±0.3 10.4±0.3 

Debit gaz [l/min.]** Debit gaz [l/min.]** 

3P-G31 37 3.0
+0.5 

3.7
+0.5

 4.4
+0.5

 12.7
+1 

17.0
+1 

18.8
+1 

 
* În timpul setarilor facute cu camera de ardere deschisă aveţi în vedere faptul că trebuie mărită cantitatea de CO2 dată în tabel cu 0.2 ÷ 0.3%. 
** Valorile referitoare la debitul gazului cu care se alimentează microcentrala sunt cu caracter informativ. Aceste valori depind de conţinutul real de CO2 a gazelor de 
ardere. 
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4.4. Caracteristica ventilatorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4.1. Caracteristica ventilatorului tip PX 128 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.4.2. Caracteristica ventilatorului tip PX 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4.3. Caracteristica ventilatorului tip NG 40 

 

5. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI FUNCŢIONAREA MICROCENTRALEI 

 
5.1. Punerea în funcţiune 

După instalarea microcentralei, verificarea etanşeităţii racordurilor, pregătirea microcentralei de funcţionare conform 
instrucţiunilor prezentului manual şi a legislaţiei în vigoare, prima punere în funcţiune şi instruirea beneficiarului 
referitor la utilizarea microcentralei şi dispozitivele de siguranţă poate fi efectuată doar de o unitate autorizată de 
service.  
Lista unităţilor de service autorizate este ataşată certificatului de garanţie. 
 

5.2. Pornire şi funcţionare 

Toate funcțiile microcentralei sunt setate de la panoul de control electronic al centralei. Schimbarea modului de 
funcționare și setările se fac prin 4 butoane. Starea actuală a microcentralei este afișată pe display. 
 



ISU-503-ECOCONDENS GOLD-RO     p. 23 
 

 

                                  
 

Fig. 5.2.1. Panoul de comandă 
 

• Verificati pompa (.6.1.6), 
• Conectaţi microcentrala la sistemul de alimentare cu energie electrică. 
• Deschideţi robineţii de alimentare cu apă şi gaz. 
• Porniţi microcentrala prin intermediul întrerupătorului, disponibil în partea de jos a microcentralei printr-o gaură 

în tava inferioară ( Fig. 2.2.1.1 și 3.9.1)  

• Așteptați până când microcentrala intră în modul de auto-diagnosticare.  

•  Setați modul WINTER (iarnă) sau SUMMER (vară) ( vezi 5.3) 
 
Pornirea microcentralei în sezonul rece (regim iarnă) 

• Setați temperatura dorită a AT cu ajutorul butoanelor: {+ / -} în intervalul 40 ° C - 80 ° C  
• generatorul de scântei va provoca aprinderea gazului de la arzător.  

• Setați temperatura apei dorită cu ajutorul butoanelor (poz.6) în intervalul 35 ° C - 65 ° C.  
Atenţie! Obţinerea apei calde menajere este în totalitate prioritară în timpul funcționării microcentralei.  

Când termostatul de ambient este conectat, setați temperatura dorită a camerei pe termostat. 
 

5.3. Modul de operare 

 
Mod 

Display 
Schimbarea modului de 

operare 
Funcţii 

STAND-BY 

  

Pentru a porni/ opri 
termostatul, tineţi apăsat 

butonul RESET 
aproximativ 2 sec 

 funcţia anti-îngheţ: microcentrala 
este pornită când temperatura AT 
scade cu 8°C, şi încălzeste AT 
până cand ajunge la temperatura 
de 20°C 

 protecţie anti-blocaj a pompei 
(pompa este pornită timp de 180 
sec la fiecare 24 h) 

 protecţie împotriva blocării vanei 
cu 3 căi (vana este pornită 15 sec 
la fiecare 48 h) 

WINTER 

(iarnă) 

 

             

      Apăsaţi butonul 

        timp de 1 sec – se 

schimbă modul de operare 

pe WINTER 

 Incălzire AT şi ACM 

 Funcţia service 

 Funcţia anti-legionella –activa 

doar pentru microcentralele  cu 

boiler ataşat 

SUMMER 

(vară) 

 

 

   

       Apăsaţi butonul 

        timp de 1 sec – se 

schimbă modul de operare 

pe SUMMER 

 Incălzire ACM 

 Funcţia anti-legionella –activa 

doar pentru microcentralele cu 

boiler ataşat 

 
 

5.4 Semnificaţia simbolurilor de pe panoul de comandă 

 
Când caznul porneşte după restart, pe display este afişat simbolul intermitent . Simbolul dispare atunci când 
microcentrala va fi pregătită pentru a accepta comenzile utilizatorului. 
 
 
 

reset

reset

reset
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Pictogramă 
pe panoul 

de 
comandă 

Mesajul semnalat Observaţii 

 ARZĂTORUL 
FUNCŢIONEAZĂ 

Flacăra din stânga: functionarea ACM.  
Flacăra din dreapta: functionarea AT 

 
        

FUNCŢIA ECHITERMĂ 
ESTE ACTIVATĂ 

În timpul setărilor pentru AT, este afişată valoarea parametrului Kt în 
locul temperaturii (ex. 5.2 fără simbolul °C) 

 
SCHIMBAREA 

SETĂRILOR PT AT 

 
În timpul setărilor pentru AT, simbolul         luminează intermitent o dată 
cu setarea valorii 

 

SCHIMBAREA 
SETĂRILOR PT ACM 

 
În timpul setărilor pentru ACM, simbolul         luminează intermitent o 
dată cu setarea valorii 

MAX SETĂRI MAXIME 
Valoarea maximă disponibilă pentru setare a fost selectată. Dacă 
părăsiţi modul de setare a valorii, simbolul dispare 

MIN SETĂRI MINIME 
Valoarea minimă disponibilă pentru setare a fost selectată. Dacă 
părăsiţi modul de setare a valorii, simbolul dispare 

L3 
PAUZA ÎN SISTEMUL 
DE ÎNCĂLZIRE AT (3 

minute) 

Simbolul L3 afişat reprezintă timpul de 3 min necesar pentru 
recircularea AT în scopul răcirii schimbătorului de căldură: gazele arse 
/ apa după depășirea temperaturii AT cu 5 ° C peste valoarea setată. 
Funcționarea pompei va fi oprită în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții: 
• nu primeşte de la termostat comandă de incălzire 
•     temperatura AT a scăzut cu 5 ° C faţă de valoarea setată 
•     180 sec. au trecut de la oprirea arzătorului 

  FUNCŢIA SERVICE 
 SCHIMBAREA 

PARAMETRILOR 
 AVERTIZAREA ÎN 

SITUAŢII CRITICE 

Simbolul indică diferite situaţii. Apare atunci când: 
Funcţia service este activă  4.3.1 
In timpul configurării termostatului .5.7.1 
În timpul avertizării existenţei unor situaţii critice în funcţionare 5.8.2 

RESET 
OPRIREA 

MICROCENTRALEI 

După ce s-a remediat problema datorită căreia nu a pornit 
microcentrala, utilizaţă butonul reset. 
Funcţia anti-îngheţ este activată numai după pornirea pompei. 

 
5.4.1. Afişarea pornirii încălzirii AT sau ACM 
 

În momentul pornirii sistemului de încălzire AT sau ACM, pe ecran se afișează temperatura setată pentru AT sau 

ACM timp de 4 secunde, de asemenea, simbolul de temperatură și simbolul de circuit luminează intermitent. 
 

5.4.2. Funcţia anti-ingheţ în modul STAND BY  
 
Când funcţia anti-îngheţ este activată în sistemul de încălzire al AT, valoarea presiunii afişată pe display este 
înlocuită cu temperatura AT. Când funcţia anti-îngheţ este activată în sistemul de încălzire al ACM, pe display este 
afişată temperatura ACM. 
 

5.4.3. Afişarea presiunii AT în sistemul de încălzire 
 
Când microcentrala este în modul STAND-BY, presiunea din sistemul de încălzire este afişată pe ecran continuu. În 
modurile SUMMER (vară) sau WINTER (iarnă) presiunea este afişată după presarea scurtă a butonului reset. 
 

5.4.4. Afisarea temperaturii curente a AT pe ramura de retur 
 
Micorcentralele sunt echipate cu pompă de circulaţie si senzor de temperatură pe circuitul de retur. În timpul încălzirii 
AT în sistemul de încălzire se pot vizualiza temperatura curentă a AT pe circuitul de retur şi alţi parametri după 
presarea scurtă a butonului reset. Mai întâi, va fi afişată timp de 2,5 sec presiunea AT. Pe urmă, timp de 2,5 sec, va fi 
afişat simbolul IN în partea stângă iar în partea dreapă valoarea temperaturii curente a AT pe circuitul de retur. 
Următoarele 2,5 sec, în partea stângă este afişat simbolul rP, iar în partea dreaptă valoarea procentuală PWM, care 
controlează pompa de circulaţie. În ultimele 2,5 sec în partea stângă apare afişat simbolul RH, iar în partea dreaptă 
valoarea procentuală PWM, care controlează funcţionarea ventilatorului. 
 

5.5. Schimbarea temperaturii AT/ ACM 

 
1) După presarea scurtă a butonului       în meniu se intră la 
setările pentru AT.  
Temperatura AT este afişată intermitent în partea stângă a 
afişajului.  

reset

2 1
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2) Butoanele + / -  ajută la schimbarea valorii setate pentru AT.    
Finalizarea procesului de schimbare se face automat după  5 secunde de pauză, după apăsarea butonului      sau 
după apăsarea butonului reset. 

 
5.5.1.1. Schimbarea valorii coeficientului Kt 

 
Când funcţia echitermă este activă (senzorul exterior de temperatură este conectat), în timpul setarilor pentru 

schimbarea valorii AT, în loc de valoarea temperaturii este afişat parametrul Kt (ex. 5.2 fără simbolul °C) 
 

5.5.1.2 Setarea temperaturii ACM în circuitul de încălzire 
1) Presarea scurtă a butoanelor +/- activează setările pentru ACM. Valoarea temperaturii ACM este afişată 
intermitent în partea stângă a afişajului. 
 
 
 

 
 
 

2) Butoanele +/- permit schimbarea valorii setate pentru ACM 
 
Finalizarea procesului de schimbare se face automat după  5 secunde de pauză, sau după apăsarea butonului reset. 

NOTĂ:  
1. Reducând valorile setate pentru apa caldă menajeră  se opreşte încălzirea apei din rezervor/boiler (sub valoarea 

indicată pe afișaj prin simbolul "MIN"). În partea stânga a ecranului puteți vedea simbolul "-". Pentru a porni din 

nou funcția de încălzire a apei din rezervor este necesar să se mărească setarea la valoarea minimă de 
temperatură sau mai mare. 

2. Când microcentrala se află în modul STAND BY, modul service, sau în stare de blocaj de urgență, atunci setarea 
temperaturii AT nu poate fi schimbată. 

 
5.6. Configurarea parametrilor 

 
Este posibilă schimbarea următorilor parametri ai microcentralei prin procedura de programare:  

 
 

Denumire Valori 
Valorile implicite din 

fabrică 
Observaţii 

P01 Start  0 ÷ 99  (100 paşi de la min la max )  vezi Tabel 4.3.2.1 - 

P02 Puterea maximă pt ACM    0 ÷ 99  (100 paşi de la min la max )  - 

P03 Puterea maximă pt AT    0 ÷ 99  (100 paşi de la min la max )  - 

P04 Limita de viteză minimă 
1000  2000 [rotatiis/min]  (1 step = 

100 rotatii/min) 
 - 

P05 Limita de viteză maximă 
2500  8000 [rotati/min]  (1 step = 

100 rotati/min) 
 - 

P06 Tipul microcentralei 
1  2 (1 – microcentrală pt încălzire 

centrală, 2 – microcentrală mixtă) 

Depinde de tipul 
microcentralei 

Parametrul este vizibl când puntea 
CM este îndepărtată 

P07 Tipul sistemului de încălzire 0 / 1   (0 – deschis, 1 – închis) 1 - 

P08 Tipul de încălzire 
0 / 1   (0 – încălzire clasică, 1 – 

încălzire în pardoseală) 
0 - 

P09 
Tipul senzorului de presiune 

AT  
0 / 1   (0 – tip: 0,5 ÷ 3,5 V; Uz=18V,  

      1 – tip: 0,5 ÷ 2,5 V; z=5V; 
1 

Conexiune senzor: 
0 – conexiune M10 
1 – conexiune M12 

P10 Modul "Anti-legionella”  
0 / 1   (0 – modul manual, 1 – modul 

automat) 
0 

Important doar în cazul 
microcentralelor interconectate cu 

boiler 

P11 
Numărul de impulsuri pe 

rotaţie 
1/2/3/4 impuls / rotatie] 2 - 

P12 Tipul pompei 
0 / 1   (0 – standard, 1 cu modulare 

PWM) 
Depinde de tipul 
microcentralei 

- 

P13 
ΔT pentru pompă cu 

mdoularea turaţiei PWM  
5  25 °C 20 

Parametrul e vizibil pt P12=1, şi 
ignorat în modul ECO  

P14 Debit minim al pompei 15  100% 15 Parametrul e vizibil pt P12=1 

P15 Modul ECO  0 / 1 (0 – ON, 1 – OFF) 1 Parametrul e vizibil pt P12=1 

 
 
 

reset

21
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NOTĂ: 
1) Unii dintre parametri nu pot fi vizibili în modul de programare dacă este montată puntea CM UNI-02 pe placa 

electronică. Pentru a avea acces la parametri, opriți alimentarea, scoateți clema CM și realimentaţi dispozitivul. 
După finalizarea procesului de configurare, clema CM ar trebui să fie plasată înapoi. 

2) Funcționarea în circuite deschise (parametru P7 = 0) este posibilă după setarea corespunzătoare, prin selectarea 
valorii adecvate pentru sisteme deschise. 

 
5.6.1. Modul de programare 
 

Pentru a seta modul de programare: 
 

1. Setați modul de lucru: STANDBY (p.5.3)  

2. Opriți alimentarea microcentralei  

3. Porniți alimentarea microcentralei din nou. Așteptați până când simbolul intermitent   dispare de pe ecran.  

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul reset împreună cu     mai mult de 4 sec.  

5. Pe ecran se afișează numărul parametrilor și simbolul   este  afișat. 

6. Nu mai apăsaţi butoanele.  

7. Folosind + / - selectați parametrul dorit a fi schimbat.  

8. Prin apăsarea butonului     este posibil să editați parametrul selectat. Schimbarea valorii este posibilă cu 
ajutorul tastelor + / -  

- Pentru P1 și P3 se va seta valoarea dorită pentru AT 

- Pentru P2 se va seta valoarea dorită pentru apă caldă menajeră, în cazul în care senzorul de debit de apă caldă 

menajeră va funcționa.  

- După încheierea procesului de aprindere a gazelor, puterea arzătorului va fi aceeași cu valoarea afișată  

9. Salvarea noii valori setate se face cu butonul    ; pentru a anula setarea folosi butonul reset.  

Înregistrarea parametrilor și ieşirea din modul de programare - țineți apăsat butonul de reset aproximativ 2 
secunde, sau se va realiza în mod automat, după o perioadă de inactivitate. 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.7. Pauză în funcționarea microcentralei 

• lăsați microcentrala conectată la sursa de alimentare cu energie electrică, 
• lăsați robinetul de gaz și robinetul de apă deschis,  

• setaţi modul STAND-BY (secțiunea 5.3)  

• În aceste condiții controller-ul microcentralei are o funcție de protecție, descrisă la punctul 5.4.1 - "Funcții 
executate"  
 

Dacă vă decideți să întrerupeţi utilizarea microcentralei pentru perioadă de timp mai lungă, ar trebui să:  

• setaţi modul STAND-BY (secțiunea 5.3)  

• închideți vanele de apă și gaz și deconectați microcentrala de la sursa de alimentare 
• goliţi sistemul de apă dacă există riscul de îngheţ 
 
NOTĂ: Pe timp de iarnă (din cauza riscului de îngheț al apei în sistem) deconectarea microcentralei de la sistemul 
electric este interzisă (în cazul în care există apă în sistemul microcentralei). 
 

5.8. Diagnosticare 

 
5.8.1. Coduri de eroare în timpul aplicării procedurilor de urgență  

În timpul aplicării procedurilor de urgență un cod de eroare este afișat constant, este compus din litera "E" și două 

cifre. Simbolul  și "Reset" nu sunt active. În cazul în care cauza care a generat avaria este eliminată, microcentrala 

va reveni automat la funcționarea normală și codul de eroare dispare. Partea negativă a procedurii de urgență, este 
că determină oprirea si blocarea imediată. 

reset

reset
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5.8.2. Coduri de eroare în timpul aplicării procedurilor de urgență, fără blocare 

În situația de urgență fără o blocare, simbolul intermitent  și codul de eroare care constă din litera "E" și două cifre 

sunt afișate. Simbolul "Reset" nu apare. 
În anumite cazuri, acest cod de eroare poate fi afișat alternativ cu temperatura sau valoarea presiunii în circuitul de 

încălzire. După îndepărtarea cauzei eșecului microcentrala va reveni automat la funcționarea normală și codul de 
eroare dispare. 

 

5.8.3. Coduri de eroare, oprirea microcentralei şi blocarea 

Blocarea de urgență este indicată prin afișarea codului de eroare și simbolurile intermitente  și "RESET". Revenirea 

la funcționarea normală este posibilă după îndepărtarea cauzei de avarie și după ce apăsați butonul reset.  
 

În cazul în care microcentrala va continua să se blocheze vă recomandăm să contactați o unitate de service 
autorizată. 

reset

 
 

Figura de mai sus arată un exemplu de afişaj cu codul de eroare E 01 cu simbolurile reset și  
 

 
5.8.4 Coduri de avarie  
 

Codul erorii Cauza erorii Modalităţi de remediere 

 

Lipsă flacără  
S-au epuizat toate cele 3 încercări de aprindere (pt GPL - 
2 încercări) şi nu s-a detectat flacăra în timpul de siguranţă 
la nicio încercare. Fiecare încercare este precedată de 30 

sec. pauza pentru ventilarea microcentralei. După eșecul 
încercărilor urmează: oprirea microcentralei cu blocaj, 

afișând simbolul E 
RESET

 01 
 

Microcentrala este în cursul 

proceselor de aprindere a gazului și 
va reveni la funcționarea normală. 

 

Lipsă flacără  
Oprirea centralei cu blocaj, după încercări nereușite de 
aprindere a gazului.  

Motivul de eșec poate fi lipsa de gaz. 

Verificați dacă robinetul de gaz este 
deschis şi dacă gazul ajunge la 

microcentrală.  

Apăsați butonul reset 

 

S-a depăşit limita maximă de temperatură în 
schimbătorul de căldură ( >95 °C.) 
Microcentrala este oprită şi blocată. 

Apăsați butonul reset 

 

Temperatura gazelor arse a depășit valoarea permisă. 

Siguranța termică a fost arsă, iar microcentrala a fost 
oprită cu blocaj 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 

Defecţiuni în circuitul senzorului NTC de temperatură 
a AT.  
Arzatorul este oprit. 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 
Lipsa agentului termic pe tur  
NOTA: Acest cod de eroare apare numai în circuit deschis 
(parametru P7 = 0) 

Afişarea simbolului "05" înseamnă 

activarea protecției împotriva lipsei 
de AT în circuitul de încălzire 

centrală sau deteriorarea  
debitmetrului.  

Termostatul este în așteptare 
pentru 240 sec., pentru a primi 
semnal corect de la senzorul de 

debit 
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Deteriorarea permanentă a 
senzorului de debit sau lipsa de de 
AT în circuitul de încălzire centrală 

(după 240s) determină oprirea 
microcentralei cu blocaj. 

 

Sistemul electronic (placa electronica) al 
microcentralei nu funcţionează. 
Arzatorul este oprit 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 

Defectarea sistemului de măsurare a turaţiei 
ventilatorului sau defectarea ventilatorului. 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 

Defecţiunea senzorului de presiune (în sistemul de 
încălzire)  

Arzatorul este oprit, pompa funcționează pentru 180 sec.,  
Acest cod de eroare apare doar într-un circuit închis. (P07 
parametru = 1) 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 

 

Presiune incorectă în sistem  
 

– se trimite comandă pentru 
oprirea  arzătorului, pompa funcționează pentru 180 sec,  
            P <0,5 bar - se trimite comandă pentru oprirea  
arzătorului, pompa funcționează pentru 180 sec, în cazul 
în care:  
           P <= 2,5 bar – se revine la funcționarea normală.  
           P> = 0,5 bar - se revine la funcționarea normală 

Când presiunea din sistemul de 
încălzire este mai mare de 2,8 bari 

puțină apă trebuie golită din 
instalaţie.  
Presiunea poate fi prea ridicată 

dacă a existat o presiune inițială 
ridicată în sistem sau în cazul în 
care s-au produs deteriorări la 
vasul de expansiune. 
Dacă presiunea în sistemul de 
încălzire este sub 0,5 bari, ar trebui 
completat sistemul cu apă și 
verificat dacă sunt scurgeri 

 

Eroare a senzorului de temperatură tip NTC (în 
circuitul ACM) 
Arzătorul este oprit 
 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 

Depășirea numărului maxim de situații de urgență 
consecutive E1, după depistarea din timp a flăcării. 

Apăsați butonul reset 

 

Lipsa sau deteriorarea senzorului de temperatură pe 
circuitul de retur, în timpul încălzirii apei din sistem, cu 
modul activ PWM al pompei. Codul de eroare este afișat 
alternativ cu temperatura apei de încălzire care iese din 
centrală. 

Apelaţi la o firmă autorizată de 
service 

 
 

6. ÎNTREŢINERE, SERVICE, REVIZII 

6.1. Service şi întreţinere 

Se recomandă efectuarea reviziilor periodice ale microcentralei - cel puţin o dată pe an înaintea sezonului de încălzire.  
Toate intervenţiile service, reparaţiile, respectiv reviziile trebuie efectuate în mod obligatoriu de către unităţi autorizate de 
service. În cazul reparaţiilor se vor utiliza doar piese de schimb originale. 
Cu ocazia fiecărei intervenţii (revizie, reparaţii) se va verifica în mod obligatoriu etanşeitatea racordurilor de gaz şi apă, 
respectiv funcţionarea corectă a elementelor de siguranţă. 
Activităţile de întreţinere, reviziile nu fac obiectul garanţiei. Se vor efectua la solicitarea şi pe cheltuiala beneficiarului. 

 
 
6.1.1. Întreţinerea camerei de ardere, a arzătorului, a electrodului de ionizare şi aprindere 
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Microcent
rale mixte 

Fig. 
5.1.1.1 

Interiorul 
microcent

ralei 

Interiorul camerei de ardere, suprafaţa 
arzătorului şi starea electrozilor se va 
verifica vizual: 

• arzătorul şi interiorul camerei de 
ardere se poate curăţa cu ajutorul 
unei perii de plastic; 

• existenţa unor arsuri, găuri, 
deformaţii vizibile ale arzătorului 
scad randamentul acestuia - este 
necesară înlocuirea 

• electrozii se vor curăţa cu ajutorul 
periei de plastic 

• electrozii arşi sau deformaţi trebuie 
înlocuiţi 

• verificaţi starea cablului electrozilor 
• curăţaţi aceste cabluri dacă conţin 

impurităţi 
• cablurile care prezintă defecţiuni 

tebuie înlocuite deoarece pot cauza 
nefuncţionarea electrozilor. 

 
 
Notă: 
Arzătorul şi camera de ardere cu depuneri şi impurităţi indică necesitatea refacerii reglajelor microcentralei. 
Pentru a avea acces la camera de ardere, arzător şi electrozi este neceară efectuarea următoarelor operaţii: 

• închideţi vana de gaz 
• deşurubaţi panoul frontal al camerei de ardere 
• deconectaţi cablajul electrozilor 
• desfiletaţi şuruburile cu care este fixată carcasa schimbătorului de căldură 
• îndepărtaţi carcasa schimbătorului de căldură 
• asamblarea se va efectua în ordinea inversă demontării.  

Atenţie! Nu deterioraţi garniturile de etanşare! 
• verificaţi etanşeitatea conexiunilor 

 
5 Ventilator 
9, 10 Electrozi 
11 Arzător 
13 Schimbător de căldură 
29 Sifon 

 
6.1.2. Curăţarea colectorului de condens/ sifonului 
 

Colectorul de condens ar trebui inspectat de cel puțin două ori pe an. 

Dacă este necesară curăţarea colectorului de condens procedaţi după cum urmează: 
• deşurubaţi colectorul de condens 
• curăţaţi colectorul de condens 
• remontaţi etanş colectorul de condens 

 

Verificaţi nivelul de colmatare al colectorul de condens (de exemplu suflând aer prin furtunul de evacuare condens). 
Dacă se dovedeşte a fi greu de curăţat, atunci este necesară demontarea şi spălarea cu jet puternic de apă. 
Pentru a evita scăpările de gaze arse, înaintea producerii fenomenului de condensare, prin colectorul de condens, se 
poate introduce o cantitate mică de apă în colector. 
 

6.1.3. Presiune în vasul de expansiune 
 

Verificaţi valoarea presiunii în vasul de expansiune (poz. 17) cu ajutorul unui manometru (de ex. cel pentru maşină) 
conectat la valva rezervorului (valori conf. Tabelului 2.2.2). Dacă este necesar refaceţi perna de aer a vasului de 
expansiune cu ajutorul unei pompe (de ex. pompa de la maşină). 
Notă: În timp ce se măsoară presiunea în vasul de expansiune, presiunea în circuitul intern al microcentralei 
trebuie să fie zero. 
 
 

6.1.4. Întreţinerea schimbătorului de căldură în plăci (apă-apă, poz. 21) 
 

Construcţia schimbătorului de căldură asigură curgerea turbulentă a apei pe toată suprafaţa interioară a acestuia, 
ceea ce reduce semnificativ cantitatea depunerilor de piatră. În condiţii de apă dură care favorizează depunerile, se 
recomandă îndepărtarea acestora utilizând una dintre metodele recomandate de producătorul schimbătorului de 
căldură (Alfa Laval sau SWEP). 
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6.1.5. Verificarea senzorilor de temperatură (vezi tabelul 6.1.5.1.) 
 

- Senzori de temperatură NTC pentru AT şi ACM  
• Îndepărtaţi mufa cablului, 
• Măsuraţi rezistenţa senzorilor. 

- Senzor de temperatură exterioară 
• Deconectaţi cablul senzorului 
• Măsuraţi rezistenţa senzorului 

- Senzor de temperatură boiler 
• Deconectaţi cablul senzorului de temperatură boiler de la panoul de comandă al microcentralei. 
• Măsuraţi rezistenţa senzorului 

 
Rezistenţa senzorului NTC, senzorului de temperatură exterioară, senzorul de temperatură boiler în funcţie de 
temperatură 

Temperatură  

[∞C] 

Rezistenţa senzorilor de temperatură 
NTC pentru AT şi ACM, senzorului de 

temperatură boiler, senzorului de 
temperatură exterioară 

Senzor: ß=3977 

-10 55218 [ ] ±0.75% 

0 32624 [ ] ±0.75% 

10 19897 [ ] ±0.75% 

20 12.480 [ ] ±0.75% 

30 8.060 [ ] ±0.75% 

60 2.490 [ ] ±0.75% 

80 1.210 [ ] ±0.75% 

 
 

6.1.6. Verificarea funcţionării pompei 
 

 
Fig. 6.1.6.1 Caracteristica pompei 

Verificarea pompei trebuie 
efectuată la prima pornire a 
microcentralei şi la apariţia 
următoarei situaţii: 

- Pompa nu porneşte 
după pornirea 
microcentralei (nu 
creşte presiunea în 
circuitul de încălzire) 
– se va roti paleta 
pompei manual. 

  

 
 

6.2. Înlocuirea plăcii electronice defecte în panoul de comandă 

În cazul înlocuirii plăcii electronice respectați instrucțiunile atașate piesei noi cu care urmează să efectuați înlocuirea. 
 

Parametrii componentelor pentru microcentralele  ECOCONDENS GOLD 20,25,35 

Poziţie Denumire Parametrii Tensiune de alimentare de 
la panoul de comandă 

5 Ventilator 

PX 128 Putere: 75 W (max) 

230V AC PX 118 Putere: 78 W (max) 

NG 40 Putere: 75 W (max) 

7 Pompă Putere: 83W 230V AC 

8 Vană de gaz VK4115V Rezistenţa bobinei: V1: 3 kΩ    V2: 1,5 kΩ 230V AC 

18 
Senzor temperatură AT, tip 
NTC 

10K@25°C β=3977 SELV 

19 
Traductor senzor presiune 
AT 

Tensiune de ieşire: 0,5 V to 2,5 V (0 bar - 4 

bar) 
5V DC 

26 Senzor debit ACM pin SELV 

27 
Senzor temperatură ACM, 
tip NTC 

10K@25°C β=3977 SELV 
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28 
Senzor temperatură AT, tip 
NTC - retur 

10K@25°C β=3977 SELV 

42 
Senzor de temperatură 
exterioară, tip NTC  

10K@25°C β=3977 SELV 

15 
Termostat 
supratemperatură 95°C 

pin SELV 

16 Siguranţă termică pin SELV 

12 Vană cu trei căi  230V AC 

 

 
         Microcentrală pentru încălzire centrală 

 
 
  Microcentrală mixtă 
 
 

Nr Descriere Nr Descriere Nr Descriere Nr Descriere 

1 
Interfaţa cu 

utilizatorul (folie) 
15 

Limitator temperatura 
de încălzire AT 

26 
Senzor debit ACM/ 

termostat boiler 
54 

Conexiune "In System 
Programming"- pentru 

programarea 
microprocesorului de 

către producător 

3 
Interfaţa cu 
utilizatorul 

(placa electronică) 
16 

Limitator temperatura 
gaze arse 

27 
Senzor NTC debit 

ACM 
P1 Buton OFF / RESET 

5 Ventilator 18 
Senzor NTC 

temperature ACM 
41 termostat P2 Buton SET (setare) 

7 
Ansamblu pompă- 

unitate gaz 
20 

Senzor presiune AT 
5V 

42 
Senzor NTC 

temperatură exterioară 
P3 Buton + 

8 Electrod 24 Senzor AT 44 Siguranţă P4 Buton - 
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supraveghere 
flacără 

10 Electrod aprindere   51 Vană cu 3 căi CM 
Punte pentru accesare 
meniu service extins 

M3 Conexiune PE   JKEY 
Conector interfaţa cu 

utilizatorul (folie) 
ROP Regulator turaţie pompă 

TWN Generator scânteie NTCP Senzor AT(retur) M13 
Conector interfaţa cu 

utilizatorul 
ROV 

Regulator turaţie 
ventilator 

Fig.6.2.1. Schema componentelor electrice  

 
6.3. Activităţi de întreţinere ce trebuie efectuate de către utilizator 

• curăţarea periodică a filtrului de apă de pe racordul de retur al instalaţiei, preferabil înainte de sezonul de 
încălzire (în cazul deteriorării filtrului acesta se va înlocui); 

• curăţarea filtrului de pe racordul de intrare apă rece ori de câte ori se constată un debit mai scăzut al apei 
calde menajere;  

• completarea sistemului cu apă;  
• aerisirea circuitului de încălzire şi a microcentraleiş  
• curăţarea periodică a carcasei microcentralei cu apă şi detergent (se vor evita agenţii de curăţare abrazivi). 

 
6.4. Activităţi de întreţinere ce trebuie efectuate de către o unitate autorizată de service 

• Întreţinerea camerei de ardere, a arzătorului, a electrozilor de ionizare şi aprindere; 
• Curăţarea colectorului de condens; 
• Refacerea pernei de aer a vasului de expansiune; 
• Întreţinerea schimbătorului de căldură în plăci; 
• Verificarea senzorilor de temperatură (vezi tabel); 
• Înlocuirea plăcii electronice defecte; 
• Verificarea funcţionării pompei de circulaţie conform cap. 6.1.6. 

 

7. ACCESORIILE MICROCENTRALEI 

Tabelul 7.1. conţine lista accesoriilor necesare pentru montarea, funcţionarea corectă a microcentralei, respectiv 
mărirea confortului în utilizare. Elementele din tabel sunt incluse în furnitura standard a microcentralei sau pot fi 
livrate la comandă.  
 
Tabel 7.1 
 

Nr. Denumire 

Nr. Identificare 
imagine 

 Tip 
Cod 

INDEX Cantitate 
Se referă la 

microcentrala 
Observaţii 

1 2 3  4 5 6 

1.  Cârlig pentru lemne 8 x 70   2 

ECOCONDENS 
GOLD 

Este furnizat 
împreuna cu 
microcentrala 

2.  Sparing sleeve   2 

3.  Surub autofiletant  ST4.2 x 9.5-C-Z 
PN-EN ISO 7049 

 4 

4.  Surub autofiletant  ST3.5 x6.5-F-H  8 

5.  Clemă adaptor gaze arse 1860.00.00.56  1 ECOCONDENS 
GOLD 

pentru utilizare în 
sisteme concentrice 

60/100 

cu distanţa între 

orificii  112 

Este furnizat 
împreuna cu 
microcentrala 

6.  Garnitură EPDM  PDM 202/80 T9000.01.01.00 1 

7.  Senzor NTC boiler 0960.00.10.00  1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Achiziţii recomandate pentru utilizarea microcentralei si creşterea gradului de confort 

8.  termostat WKZ0624.00.00.00  1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

9.  Senzor temperature exterioară WKC 0564.00.00.00 
 1 

Achiziţii recomandate pentru funcţionarea corectă a microcentralei 

10.  Filtru de gaz   1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

11.  Filtru AT   1 

12.  Filtru ACM 
  1 

 
 

Achiziţii necesare pentru a asigura buna funcționare a sistemului de evacuare gaze arse a  microcentralei 

Nr. Denumire 

Nr. Identificare 
imagine 

 Tip 
Cod 

INDEX Cantitate 
Se referă la 

microcentrala 
Observaţii 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 80/ Ф 125 (Fig. 3.8.2.1.) 
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1 
Cot concentric ø80/ø125  90°  

T900001150
0 

1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  
 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 60 / Ф 100 (Fig. 3.8.2.1.) 

2 
Cot concentric ø60/ø100  90°  

T900001140
0 

1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  
1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 80 / Ф 125 (Fig. 3.8.2.1.) 

3 

Teu concentric ø80/ø125  90° cu orificiu 
de intervenţie 

 
T900000140

0 
1 

ECOCONDENS 
GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Adaptor Concentric  ø80 / ø125  
T900001130

0 
1 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 60 / Ф 100 (Fig. 3.8.2.1.) 

4 

Teu concentric ø60/ø100  90° cu orificiu 
de intervenţie  

 
T900000130

0 
1 

ECOCONDENS 
GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Adaptor concentric  ø60/ø100   
T900001120

0 
1 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 80 / Ф 125 (Fig. 3.8.3.1.) 

5 
Adaptor concentric  ø80/ø125    

T900001130
0 

1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 80 / Ф 125 (Fig. 3.8.3.1.) 

6 
Adaptor Concentric ø60/ø100  

T900001120
0 

1 
ECOCONDENS 

GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

   

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 80 / Ф 125 ( Fig. 3.8.4.1.) 

7 

Cot Concentric ø80/ø125  90°  
T900001150

0 
1 

ECOCONDENS 
GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

cot 90°  ø80  cu suport  
T900000390

0 
1 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

 
 

1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse  – concentric Ф 60 / Ф 100 ( Fig. 3.8.4.1.) 

8 

Cot Concentric ø60 /100 90°  
T900001140

0 
1 

ECOCONDENS 
GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala 

Cot  90°   ø60 cu suport  
T900000380

0 
1 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  1 set 

Sistem de evacuare a gazelor arse    cu tubulatură separată  Ф 80  x  Ф 80   (Fig.3.8.5.1) 

9 

Adaptor tubulatura gaze de ardere ø80  
T900000111

00 
1 

ECOCONDENS 
GOLD 

Nu este 
furnizat 

împreuna cu 
microcentrala l 

Adaptor tubulatură aer ø80 ADP 503/80 
T900000540

0 
1 

cot 90° KS 121/80 
T900000410

0 
1 

Elemente ale sistemului  
(conform proiectului instalatiei) 

  1 set 
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